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BRIY

Alarm bruk
Alarmder

Kortleser er ikke ensbetydende med alarmdgrer. Ikke alle kortlesere er alarmdgr. "Alarmdgr” er den
dgren med kortleser som kan sette alarmen av og pd. Alle alarmomré&der har minst en alarmder. Sjekk
med driftsansvarlig.

Kortleser

Kort, kode og “OFF” tar alarmen av og eller &pner dgrene.
Kort, kode og "ON" setter alarmen pa.

P3se at du ikke holder kortet i samme hdnd som du sldr koden med.
Kortleseren “ser” kortet hver gang du sldr koden. Mye “#u//”foran betjeningspanelet med kort og
koder, kan provosere frem full alarm.

Har du alarmert bygget ved et uhell: trekk kort, sett kode og "OFF”

Varsle ansvarlig:

Nar "kortleseren” lyser R@DT pd venstre lys, er alarmen p& og bygget 18st.

= Alarmen er pd. Bruk kort og kode + "OFF”
Alarm gdr av og |3sen dpner. Grgnt lys blunker.

= Alarmen er av, dgr stengt. Kort, kode og "OFF” 8pner
dgren.

= Dgren er &pen.

Nar du setter pd alarmen og dette vises:

= "Feil” ved anlegget. Vis kort, sl& kode + off.

Alarmen har gdtt. Varsle ansvarlig. Sjekk sd etter folk, dgrer, vinduer. Rett feil. Prgv p8 nytt.

Systemet har som regel autopdslag. Nar du "sldr” av alarmen p& et omrdde, forblir det /de andre
omrédene alarmert.

Alarmering / autopdslag kan vaere forskjellig fra dag til dag, omrdde til omr8de og sted til sted.

Leer deg koden. Ikke ha kode og kort pd samme sted. Ikke skriv koden eller annet p& kortet som kan
brukes av andre. Ikke lag hull i kortet. Ikke I&n bort kort og eller kode. Systemet ser ikke deg, bare
kort ditt. F&r du problemer s& kontakt driftsansvarlig for sjekk. Det er sjeldent systemet gjgr feil, bare
du og jeg. Meld umiddelbart fra om kortmist. Du er ansvarlig for alt som skjer med ditt kort frem til

du melder fra.
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BRANNINSTRUKS FOR FLERBRUKSHALLEN OG PERSHALLEN

1. Leerer/leder gjor seg kjent med hvor naermeste slokningsapparater og/eller
vannslanger i etasjene finnes og gjer elever/brukere kjent med dette. |
tillegg gjeres leerer/leder kjent med bruken av slokningsapparatene.

Bade laerer/leder og brukere gjgres kjent med hvilke utganger og
n@dutganger som skal brukes og sver pa a bruke disse. Branninstruks med
remningsvei skal veere slatt opp i alle etasjer.

a)

9)

Rutiner som skal fglges ved branngvelser/brann:

Leerer/leder kontrollerer at alle elever/brukere er kommet ut.
Leerer/leder sgrger for at elever/brukere som trenger ekstra hjelp, far
det.

Dgrer og vinduer lukkes.
Yttertgy og personlige ting tas ikke med ut.

Elever/brukere marsjerer raskt, men det ma ikke lepes! Bruk, hvis
mulig, hovedrgmningsvei.

Er utgangen sperret f.eks. ved rgyk, marsjeres korteste vei til en
annen utgang.

Leerer/leder leder elever/brukere helt ut pa oppsamlingsplassen ved
volleyballbanen.

Leerer/leder blir ved sine elever/brukere og avgir kort rapport nar
brannansvarlig kommer.

Elevene/brukerne kan ga tilbake til hallene nar brannansvarlig har
gitt tillatelse til det. Coor, G4S, eventuelt Oslo Brann og Redningsetat
gir brannansvarlig beskjed nar brukerne igjen kan ga inn i bygget.

Branninstruksen gjennomgas med brukerne hvert semester.

Samlingsplass: Gressplenen v/ volleyballbanen

Brannansvarlig: mandag - fredag 08.00-17.00 Emil Hasle

mandag - fredag 17.00-23.00 pluss helg Tilsynsvakt



